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Tisztelt Cimzett!

Az Apagy-meleghegy ivovizellatds I. litemének vizjogi létesitési engedélyezése 2018-ban
megtortént. A Vizjogi létesitési engedély szama: 36500/2667-12/2018.4lt. Az engedélyes neve
Akac Trade KFT. (4553 Apagy, Kossuth u. 145/A). A vizjogi létesitési engedélyhez adott
kdzmiinyilatkozatok érvényességi ideje lejart, ezért sziikséges azok ra kiadésa. Ehhez sziikséges,
Tisztelt Cimzett altal elkészitett kivitelezési tervet koszonettel vettiik. Tarsasdgunk vizellatasi
miuszaki iroddjahoz benyujtott terv szerint a halézatbévités soran 670 méter hosszi D110 KPE PE
100/V. SDR 17-P10 anyagu gerincvezetéket kivéannak megvaldsitani négy darab DN 80 ff.
tuzesappal. Az ujonnan kiépitendé vezeték a Térsasagunk kezelésében 1évo. Apagy
szennyviztisztito telephez mendé D110 dtmérdjii KPE anyagi vizvezetékhez csatlakozik, majd az
Apagy 0123/90, 0123/93, 0123/24 ¢és 0123/14 hrsz-u, Apagy Kozség Onkorméanyzatanak
tulajdondban 1év6 ingatlanokon halad, és csatlakozik a II. iitemben megvalosuld
vezetékszakaszhoz. Az 0] vezetékszakasz Kiépitésével egyidejiileg elkésziil két darab, D32-es
atmérdjii  kpe anyagu bekotdvezeték. A halézatbdvitéssel megvaldsuld gerincvezeték
megvaldsitasaval lehetdség nyilik a kornyezd telepiilésrész ingatlanjainak vizelldtasara. Az ivoviz
hdlozat bovitéssel kapcsolatosan a vizellatasi dgazat részérdl az alabbi tizemeltetsi nyilatkozatot
adjuk:

- A vizellatas tervezett vizszintes nyomvonalvezetését. valamint a két bekdtévezeték kialakitasi
mddjat nem kifogdasoljuk.

- A miuszaki lefrasban leirtakat (a vezeték anyaga D110 KPE PE 100/V SDR 17-P10, a
vizvezetékek felett min. 1,20 m foldtakarast kell biztositani valamint hogy a tlizcsap a burkolat
sz€lét6] min 1,0 m-re helyezkedjen el) elfogadjuk.

- Az ivovizvezeték elhelyezésénél az MSZ 7487/2 szerinti véditavolsdgok betartasat irjuk eld.

- A vezeték élére kotését a NYIRSEGVIZ ZRt-t8] kell megrendelni, negativ vizminta
rendelkezésre allasa utan. A szerelvények kitdblazasanil a Duna-Armattra altal forgalmazott
tablakat kérjiik elhelyezni.
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- A kivitelezett vezeték szakaszokat 1,0 MPa nyomason kell nyomasprobazni a vizellatasi agazat
keépviselojének jelenléte mellett. A geodéziai bemérést a miiszaki atadaskor 3 pld-ban papiron, és
digitalisan dwg, vagy dxf formatumban kérjiik atadni résziinkre.

Felhivjuk a beruhdzo figyelmét arra, hogy a Jelenleg hatdlyos jogszabalyok értelmében az
elkésziilt vezetékek ataddsaig a teriilet tulajdonviszonyait, valamint a szolgalmi jog bejegyzését el
kell végezni. Tarsasdgunk csak rendezett tulajdonviszonyokkal rendelkezd vezetéket tud atvenni
lzemeltetésre. A miszaki atadas feltétele a tervben és a nyilatkozatunkban foglaltaknak megfeleld
kivitelezés, a hdlozat negativ vizminta jegyzdkonyvének 1 pld-a, geodéziai bemérés, a beépitett
anyagok, szerelvények mindségi bizonyitvanyainak, garancia Jjegyeinek atadasa.

Tovébba tajekoztatjuk, hogy a Kkivitelezést megeldzéen be kell szereznie az _illetékes
onkormanyzat. mint ellatasért felelés hozzajaruldsat arra vonatkozdan, hogy az elkésziilt vizi
kézmiivet tulajdonba veszi.

A fentick figyelembe vételével az engedélyezéshez, valamint a terv szerinti kivitelezéshez
hozzajarulunk.
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